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EVENTUEEL AUTOMATISCH OPENSPRINGEND

GEKOPPELD AAN ROOKDETECTIE

BRANDVEILIGHEID ALGEMEEN:

KB 19.12.1997 EN NBN S 21-204 ZIJN VAN TOEPASSING

-EVACUATIEWEGEN EN UITGANGEN WORDEN VOORZIEN VAN NOODVERLICHTING

-DE NOODZAKELIJKE SIGNALISATIE VOORZIEN

-GAS AFSLUITBAAR BUITEN HET GEBOUW

-STRUCTURELE ELEMENTEN: RF 1H

-PLAFONDS: RF 1/2H

-DAKBEDEKKING: A1 OF PREN-NORM 118701
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PLAN FUNDERING - RIOLERING
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ALLE FUNDERINGEN:

- tot op vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond

- draagkracht min. 2,5 kg/cm²

- onderzijde min. 80 cm onder toekomstig maaiveld

- afmetingen overeenkomstig stabiliteitsstudie

ALLE RIOLERINGSBUIZEN:

- Φ 110mm tenzij anders vermeld

- min. met een bedekking van 25 cm

- min. afwateringshelling 1,5 cm/m
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Voor correcte uitvoering,

de aannemer,

Gezien en goedgekeurd,

de bouwheer,

UITVOERINGSDOSSIER

BOUWEN VAN EEN TURNZAAL-REFTER

ALS UITBREIDING VAN EEN BESTAANDE

KATHOLIEKE SCHOOL 'DE BOOMHUT'

BOUWPLAATS

BOOMSTRAAT 77

9000 GENT

16 de afdeling, sectie K nr. 846 p
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REGIO GENT WEST'
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