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vorstrand 40CM

ALLE FUNDERINGEN TOT OP VORSTVRIJE EN 
VOLDOENDE DRAAGKRACHTIGE GROND

ALVORENS DE WERKEN AAN TE VATEN DIENT 
EEN GRONDSONDERING UITGEVOERD TE WORDEN

FUNDERING - ALGEMEN FUNDERINGSPLAAT
CONFORM STUDIE STAB. INGENIEUR
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wasmachine ø110  

keuken ø110  

condens ø110  

handwas ø110  

douche ø110  
wastafel ø110  

uitgietbak ø110  

GROOTTE WADI

totale aangesloten horizontale dakoppervlakte = 141,57m2 
totale aangesloten verharde grondoppervlakte = 18,68m2 

 - 30m2 vrijstelling = 130,25m2 

min. infiltratievolume: 130,25m2 x 33 L/m2 = min. 4298 liter (= 4,30m3) 
voorziene infiltratiebekken 4,50 >4,30m3 (4500 liter >4298 liter)

min. infiltratieoppervlak: 130,25m2 / 12,5 = 10,42m2

voorziene infiltratiebekken 14,79m2 >10,42m2

exacte positie nog te bekijken bij uitvoering,
aan te sluiten op de openbare riolering

volgens de geldende voorschriften

w
achtbuis aanzuigleiding + 

aanvulleiding hem
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Wadi dient bovengronds 
aangelegd te worden en 
mag na ingebruikname 

van de woning niet 
worden dichtgemaakt 

POSITIE PUTTEN BIJ
UITVOERING NA TE ZIEN

Hergebruik regenwater voor:
- toiletten

- wasmachine
- eventueel buitenkraantje

reukslot
WADI max. 50cm diep

infiltratievolume min. 4298 liter
infiltratieoppervlak min. 10,42m2

Controleput
met overloop

in wadi +
terugslagklep
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4 wachtbuizen
   - telefoon Ø50 + trekdraad
   - distributie Ø50 + trekdraad

   - elektriciteit Ø75 + trekdraad
   - water Ø110
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wachtbuis laadpaal
exacte positie, aantal en

diameter te bepalen bij UV
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ACCODRAIN

Aloïs Van De Vyverestraat LOT 01
9030 Mariakerke

31/03/2025
240041

Bouwen van eengezinswoning met 
carport en bergingen

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
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