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dakoppervlakte woning = 88,20 m²

Infiltratie volgens verordening hemelwater = 

Wadi te voldoen :

schematische tekening van de wadi
inplanting wadi = zie inplantingsplan

Wadi te voorzien :

diepte = 50 cm

opp. = minstens 5,54 m2 
volume = minstens 2284,43 L
diepte = 50 cm

opp. = bodem 3,6 m2 + talud 6,04 m2 = 9,64 m2
volume = 2300 L

 platdak (groendak) 22,05 m² /2 = 11,025 m²

dakoppervlakte TOTAAL = 99,225 m²
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dakoppervlakte woning = 94,81 m²

Infiltratie volgens verordening hemelwater = 

Wadi te voldoen :

schematische tekening van de wadi
inplanting wadi = zie inplantingsplan

Wadi te voorzien :

diepte = 50 cm

opp. = minstens 7,19 m2 
volume = minstens 2965,38 L
diepte = 50 cm

opp. = bodem 5 m2 + talud 7,62 m2 = 12,61 m2
volume = 3050 L

platdak (groendak) 23,70 m² /2 = 11,85 m²

dakoppervlakte bijgebouw : platdak (groendak) 26,40 m² /2 = 13,20 m²

dakoppervlakte TOTAAL : 119,86 m²
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totaal dakopp. woning = 106,66 m²
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ROOIEN VAN 2 BOMEN
SLOPEN VAN 2 GEKOPPELDE WONINGEN EN 5 BIJGEBOUWEN
HERBOUWEN VAN 2 GEKOPPELDE WONINGEN
EN 1 BIJGEBOUW

OOST-VLAANDEREN
Duddegemstraat 21 en 23, 9051 Afsnee
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