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SepƟsche put 2000L

Regenwaterput 10000L

SepƟsche put 2000L

Regenwaterput 10000L
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controleput met terugslagklep

algemene funderingsplaat 
met vorstranden 40/80

DWA en RWA komen samen, net voor perceelgrens met 
openbare weg, in afwachƟng van gescheiden rioleringsstelsel

wachtput of straalbochten R=100

wachtput of straalbochten R=100

bestaande rioleringsaansluiƟng

wachtput

Nieuwe voetpadkast Fluvius voor elektriciteitsteller

bodem wadi
niv.-50 t.o.v. maaiveld

oppervlakte bodem = 13,82m²

bovenkant afschuining wadi
niv.0 t.o.v. maaiveld

TAW 8.44

afschuining wadi
niv.-20 t.o.v. maaiveld afschuining wadi

niv.-35 t.o.v. maaiveld
oppervlakte = 17,99m²

omtrek = 29,54m 

overloop wadi
gesitueerd tussen niv.0 en niv.-20 t.o.v. maaiveld

inloop wadi
gesitueerd tussen niv.0 en niv.-20 t.o.v. maaiveld

bovenkant afschuining wadi
niv.0 t.o.v. maaiveld

TAW 8.14

Bestaande meterput leidingwater

Noot:
Voor de inplanƟng van riolering/puƩen/wadi is 
rekening gehouden met de niveauverschillen op het 
terrein (zie aanduidingen niveaus maaiveld op plan, 
t.o.v. TAW).
Op deze manier kan het water gravitair aflopen 
richƟng de straatriolering, zonder gebruik te moeten 
maken van pomppuƩen.

29ste Afd, SecƟe A, nr.501T
Perceeloppervlakte: 1028m²
Eigendom van aanvrager

Molenwalstraat 37
29ste Afd, SecƟe A, nr.501K4
woning

rioleringaansluiƟng op TAW 7.60(onderkant buis)

overloop regenwaterput TAW 8.32 onderkant buis

inloop regenwaterput TAW 8.47 onderkant buis inloop sepƟsche put TAW 8.55 onderkant buis

Algemene funderingsplaat met vorstranden 40/80
Bovenkant funderingsplaat niv. -24
Wapening volgens studie IR

TAW 7.92(onderkant buis)

TAW 8.02(onderkant buis)

Nulpas woning = TAW niv.9.20

overloop sepƟsche put TAW 8.55 onderkant buis

Deze oppervlakte is de referenƟeoppervlakte om het 
bruikbare volume van de wadi te berekenen.

Volume:
17,99m² * 0,3m (bruikbare hoogte) = 5,4m³ > voldoet

InfiltraƟeoppervlakte:
bodem = 13,82m²

wanden = 29,54m * 0,3m =  8,86m² 
> totaal = 22,68m² > voldoet 

Deze zone wordt niet meegerekend bij de bruikbare 
infiltraƟeoppervlakte en het bruikbare infiltraƟevolume

inloop wadi TAW 8.24 onderkant buis

onderkant funderingsplaat TAW 8.76

overloop wadi TAW 8.09 onderkant buis

regenwater loopt op 
onverhard maaiveld en 
infiltreert in de bodem

regenwater loopt op 
onverhard maaiveld en 
infiltreert in de bodem

Ernest Vanhaevermaetestraat 15
29ste Afd, SecƟe A, nr.499G4
woning

Ernest Vanhaevermaetestraat 17
29ste Afd, SecƟe A, nr.499W3
woning

Ernest Vanhaevermaetestraat 19
29ste Afd, SecƟe A, nr.500D3
woning

Ernest Vanhaevermaetestraat 21
29ste Afd, SecƟe A, nr.500E3
woning

Ernest Vanhaevermaetestraat 23
29ste Afd, SecƟe A, nr.500F3
woning

Ernest Vanhaevermaetestraat 25
29ste Afd, SecƟe A, nr.500Z2
woning

Ernest Vanhaevermaetestraat 27
29ste Afd, SecƟe A, nr.500H3
woning

29ste Afd, SecƟe A, nr.500D2

Ernest Vanhaevermaetestraat 31
29ste Afd, SecƟe A, nr.500E2
woning

Ernest Vanhaevermaetestraat 33
29ste Afd, SecƟe A, nr.500F2
woning

Ernest Vanhaevermaetestraat 35
29ste Afd, SecƟe A, nr.500T3
woning

29ste Afd, SecƟe A, nr.500H2

Molenwalstraat 31
29ste Afd, SecƟe A, nr.500P3
woning

Molenwalstraat 35
29ste Afd, SecƟe A, nr.501H4
woning

Damstraat 30
29ste Afd, SecƟe A, nr.501A4
woning

Bestaande woning
100,03m²
DesƟjds verbouwd volgens
OMV_2019162820 dd. 04/06/2020
Te behouden

Bestaand bijgebouw (berging)
24,85m²
Te behouden 

Nulpas bijgebouw = TAW niv.8.83

Nulpas woning = TAW niv.9.04

Nieuwe fietsenstalling
11,25m², plat dak
Kroonlijsthoogte 2,5m 
vanaf maaiveld
Vrijgesteld van 
vergunning
watert af op groenzone
> GSV Hemelwater n.v.t.

Molenwalstraat 33
29ste Afd, SecƟe A, nr.501G4
Perceeloppervlakte: 674,45m²
Eigendom van aanvrager
woning

Wadi
nieuw aan te vragen

Berekening wadi, bodem 50cm onder maaiveld:

infiltraƟeoppervlakte: 8% van de af te wateren oppervlakte:
- dakoppervlakte: 98,58m² + ((58,32m²+30,45m²)/2) = 142,97m²
   > nuƫg gebruik hemelwater: dakoppervlakte met 30m²     
verminderen = 112,97m²
- oppervlakte terras: 17,46m²
> totale oppervlakte: 130,43
> minimale infiltraƟeoppervlakte: 130,43m² * 0,08 = 10,43m²

bufferend volume: 33l/m²
130,43m² * 33l/m² = 4,30m³

= TAW hoogtepeilen
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Bestaande schuur
28,41m² waarvan 27,07m² op eigen 
terrein
Te regulariseren 
Regenwaterafvoeren worden 
ontkoppeld van riolering en zullen 
afwateren in groenzone
> GSV Hemelwater n.v.t.
Handtekening eigenaars Ernest 
Vanhaevermaetestraat 33 en 31 voor 
akkoord toegevoegd aan dossier
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