
Wadi NT
1/50Schaal:

Dhr. en Mevr. Matthias De Meulemeester en Chaima Jab Allah
Brusselsesteenweg 749, 9000 Gent

HEMELWATER EN OPPERVLAKTEWATER

- oppervlakte bodem: 0,5m x 0,5m =   0,25m²
- oppervlakte glooiende deel (l+l+l+l)= 3,40m²
TOTAAL:      3,65m²

Dakoppervlakte:             43m²
hergebruik regenwater: -30m²
TOTAAL:            13m²

Berekening nodige infiltratieoppervlakte: 8m²/100m².
13m² x 8 : 100 = 1,04m²

BUFFER:

- oppervlakte bodem: 0,25m² x 0,20m (h x waterstand)=  0,05m³
- oppervlakte glooiende deel = 3,4m² x 0,20m = 0,68m³
TOTAAL:  7,30m³ (1m³  1000L) = 730L

Berekening nodige buffervolume: 33l/m²
13m² x 33l = 429L
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Wadi
Buffervolume: 730l
Infiltratieopp.: 3,65m²

Burggravenlaan 238 - 9000 Gent - 09/221.09.82

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
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